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DECLARACION / DECLARATION / PR@VNINSATTEST

Ceis, s.l. declara que la estufa de pellet: / Ceis s.I. hereby declares that the pellet appliance:
Ceis, s.l. erkleerer at rumopvarmere til boliger fyret med traepiller:

Tipo de equipo: / Aparatos de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera
Appliance type: / Residential space heating appliances fired by wood pellets
Geratetyp: Rumopvarmere til boliger fyret med traepiller
Modelo: / Model: / Model: MUSA 6
Marca comercial: / Trade Mark / FERLUX
Handelsmaerke:
Chimeneas y Barbacoas FERLUX, S.A.
Fabricado por: / Manufactured by / Poligono P.emp.el Polear Vial 3, parcela 1,
Porduceret af: 29313 Villanueva del Trabuco, Méalaga (SPAIN)

N.° IVA / VAT number ES-A92203843
Cumple con los requisitos fijados en la norma: / Complies with the standard requirements: / Opfylder kravene i standarden:
EN 14785:2006
Segun los ensayos iniciales de tipo recogidos en el informe de producto tipo con referencia:
According to the initial type tests reflected in the type product report with reference:
I henhold til de indledende typetest, der er inkluderet i typeproduktrapporten med reference:

CEE0179/19-1

Con los resultados recogidos en la siguiente tabla: / With the results according to the table below: /
Med de resultater, der er angivet i falgende tabel:

Potencia Rendimiento Potencia Emision de particulas* / Dust*/
Heat Output Efficiency Heat output Stﬁf)/pa likler* CO OCG
- B 3 3
Effekt Virkningsgrad | Termisk effekt (mg/m? 13 % Oy) (mg/m*13% Oy) | (mg/m313 % O,)
(%) (kw)
Nominal
Nominal heat output 90 6,1 16 167 30
Nominel
Reducida
Partial heat Output 94 2,8 43 555 21
Reduceret

*Método gravimétrico segun anexo F.2 EN 16510-1:2018 / Gravimetric method according to F.2 EN 16510-1:2018 /
* Gravimetrisk metode i henhold til bilag F.2 EN 16510-1: 2018

En base a los datos detallados en la anterior tabla el equipo mencionado cumple con los requisitos fijados en: /

According to the above data table the mentioned appliance complies with the requirements stablished in: /

Pa baggrund af ovennaevnte partikelemissionen attesteres det hermed, at fyringsanleeopfufylder amissionkraveve i:
“Bilag 1 til Bekendtgerelse nr 49 af 16/01/2018“

Ceis Organismo Notificado n°® 1722 parala CPR/ Ceis, NB 1722 for CPR (Regulation (EU) 305/2011) /
Ceis, bemyndiget organ nummer 1722 for Verordnung Bauproduckten (EU) Nr. 305/2011

Ceis Laboratorio de Ensayo acreditado ENAC 1/LE179 / Test accredited Lab ENAC accreditation 1/LE149 (ISO 17025) /
Ceis, Testlaboratorium, ENAC-akkreditering Nr. 1/LE149 ifglge UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

Firmado Por: / Signed by: / Underskrevet af: Skorstensfejerspategning
/ Reserved for the chimney sweeper

Firmado digitalmente

MUNOZ SANCHEZ ,or MUROZ SANCHEZ

CARLOS - CARLOS - 50868719X
50868719X Fecha: 2019.09.11
13:03:42 +02'00"

Jefe de proyecto / Project manager / Projektleder
Departamento Técnico / Technical Department / Teknisk Afdeling
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